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Բանվորական գծագրերի հիմանական լրակազմի ամփոփագիր

Ծանոթ.Հ/Հ Գծագրի անվանումը Գույք N

Ընդհանուր տվյալներ1

3

4

2

  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Ջրարբիացման համակագի նախագիծը մշակվել է համաձայն`

ա) պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի,

բ) ելակետային փաստաթղթերի,

գ) ջրամատակարարումով  ապահովելու ինժեներա-տեխնիկական պայմանների,

դ) ինժեներա-հետախուզական և  ինժեներա-երկրաբանական

հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա,

ե) հաշվարկային տվյալների:

2. Սառեցման խորությունը կազմում է 0.70 մ:

Շենքեր և շինությւոններ Ջրամատակարարաման փաստաթղթեր

Ցանցերի և կառուցվածքների համար

Սարքավորումների, ձևավոր մասերի և
արմատուրաների ալբոմ

Սերիա 4.900-8, թող-1 Խողովակներ և նրանց միացումներ

թող-2 Խողովակների արմատուրա

Կառույցների տիպային
կոնստրուկցաներ և
դետալներ

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ  ԵՎ  ՀԱՐԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն
ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 52-01
Բետոնե և երկաթբետոնե
կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ 30-02-2022 Տարածքի բարեկարգում

ՀՀՇՆ 40-01.02
Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և
կառույցներ

ՀՀՇՆ 20.04-2020
Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.
Նախագծման նորմեր

ՀՀՇՆ 32.01-2022 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ

ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008
Շինարարական արտադրության
կազմակերպում

ՀՀՇՆ 13-02-2022
Անվտանգության տեխնիկան
շինարարությունում

ՀՀՇՆ 52-01-2021
Բետոնե և երկաթբետոնե
կոնստրուկցիաներ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ընդհանուր տվյալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24/16

Ն. Սարգսյան

1

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Կոտայք բնակավայրի գոյություն ունեցող և նախագծվող ջրամատակարարման բաշխիչ
ցանցի  գլխավոր հատակագիծ Մ 1:5000
Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+75 Մ 1:1000

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 3+75 - ՆԿ 7+25 Մ 1:1000

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 7+25- ՆԿ 11+50 Մ 1:1000

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 11+50 - ՆԿ 15+25 Մ 1:1000

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 15+25 - ՆԿ 17+45 Մ 1:1000
Նախագծվող W1 ջրագծի լայնական կտրվածք, հանգույց Հ-1,
ջրամատակարարման հոր ՋՀ-2
Նախագծվող W1 ջրագծի աշխատանքների ծավալներ
Նախագծվող W2 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+75 Մ 1:1000
Նախագծվող W3 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+75 Մ 1:1000
Նախագծվող W2 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 2+75 - ՆԿ 4+44 Մ 1:1000,
Նախագծվող W3 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 2+75 - ՆԿ 4+03 Մ 1:1000,
W2 ջրագծի լայանական կտրվածք, ջրամատակարարաման հոր ՋՀ-1, ՋՀ-3
Նախագծվող W2 ջրագծի աշխատանքների ծավալներ
Նախագծվող W3 ջրագծի լայնական կտրվածքներ,
աշխատանքների ծավալներ
Նախագծվող W4 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+59 Մ 1:100014 14
Նախագծվող W4 ջրագծի լայնական կտրվածք, աշխատանքների ծավալներ15 15
Կոտայք բնակավայրի մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման տարբերակային
լուծումների սխեմատիկբ հատակագծեր, խրամուղների մշակման երկայնական և
լայնական կտրվածքներ
Պոլիմերավազային հորում սարքավորումների և ձևավոր մասերի մոնտաժման
սխեմաներ, հատակագծեր, կտրվածքներ և մասնագիր (նախագծվող ջրատարի վրա )

16 16

17 17

Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ18 18
Պելիմերավազային ջրաչափական հորի չափագրական գծագրեր և տեխնիկական
ցուցանիշների աղյուսակ19 19

Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.0 մ, H/հաշվ=1.5մ

Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.5 մ, H/հաշվ=1.5մ
20

21

20

21

 Գ. Գասպարյան

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող նորմերի և կանոնների

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ                   Գ. Գասպարյան
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Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Կոտայք բնակավայրի գոյություն ունեցող և
նախագծվող ջրամատակարարման բաշխիչ

ցանցի  գլխավոր հատակագիծ Մ 1:5000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24�16

2

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
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Ակունք համայնքից
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան
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Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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D315(HDPE)

Անկ-1 α=20°00'
ՆԿ 0+13

Անկ-2 α=9°00'
ՆԿ 0+25

Անկ-3 α=14°00'
ՆԿ 0+78Անկ-4 α=16°00'

ՆԿ 1+04

Անկ-5 α=22°00'
ՆԿ 1+22

Անկ-6 α=4°00'
ՆԿ 1+40

Անկ-7 α=9°00'
ՆԿ 2+00

Անկ-8 α=10°00'
ՆԿ 2+59

Անկ-9 α=16°00'
ՆԿ 2+27

Անկ-10 α=6°00'
ՆԿ 3+65

Ջրագիծ W1 սկիզբ ՆԿ 0+00 միացումը գոյություն
ունեցող պողպատե D325(ST) մմ խողովակից

W 1

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+75

Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N əə ԿՄԱə-ԳəԱՇɚԲ-24�16

3

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 4-9 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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ՆԿ 7+02
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)

Ջրագիծ W1 ՆԿ 5+20
 Ջրագիծ W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-1

Ջրագիծ W1 ՆԿ 6+07
 Ջրագիծ W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-2

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 3+75 - ՆԿ 7+25

Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24�16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 3 և 5-9 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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Անկ-14 α=19°00'
ՆԿ 8+98

Անկ-15 α=89°00'
ՆԿ 9+03

Անկ-16 α=18°00'
ՆԿ 10+97

Անկ-17 α=18°00'
ՆԿ 11+06

Ջրագիծ W1 ՆԿ 10+99 Ջրագիծ
W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-3

Հանգույց Հ-1

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 7+25- ՆԿ 11+50

 Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24�16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-4 և 6-9 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 11+50 - ՆԿ 15+25

Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N əə ԿՄԱə-ԳəԱՇɚԲ-24�1�
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-5 և 7-9 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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ՆԿ 12+43

Անկ-20 α=5°00'
ՆԿ 17+24

Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 15+25 - ՆԿ 17+45

 Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N əə ԿՄԱə-ԳəԱՇɚԲ-24�16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-6, 8 և 9 թերթերի հետ համատեղ:
Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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W3

 Պոլիէթիլենային անցումային
 եռաբաշխիչ DN315x63մմ(HDPE)

Ճկուն միացում
D50 մմ

Պողպատե ազատ
 կցաշուրդ D50 մմ

Սեպավոր փական
 D50 մմ

Պոլիէթիլենային միջադիր
D63մմ(HDPE)

Պոլիէթիլենային միջադիր
D315մմ(HDPE)

Ճկուն միացում
D300մմ

5
5

0

Սեպավոր փական
 D300մմ

Պողպատե ազատ
 կցաշուրդ D300 մմ

Հանգույց - 1
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D315մմ(HDPE)
W1

W
1

Պոլիէթիլենային անցում
DN315մմ(HDPE)

Պոլիէթիլենային անցում
DN315xDN160մմ(HDPE)

Պոլիէթիլենային անցում
DN160xDN90մմ(HDPE)

Պոլիէթիլենային անցում
DN90xDN63մմ(HDPE)

Գոյություն ունեցող  հոր

Ջրագիծ  W1-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 10+61 Մ 1:50

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D315x18.7մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ
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Ջրագիծ  W1-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 10+96 - ՆԿ 17+45, Մ 1:50
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 Ասֆալտբետոնե ծածկույթ h = 10 սմ
 (h=6 սմ խոշորահատիկ , h=4 սմ մանրահատիկ),

խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ

1.4

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D315x18.7մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ

D63մմ(HDPE)

Նախագծվող W1 ջրագծի լայնական
կտրվածք, հանգույց Հ-1,

ջրամատակարարման հոր ՋՀ-2

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24�16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Պոլիէթիլենային խողովակ
DN315մմ(HDPE)

Հատակագիծ 1:10

Պոլիէթիլենային արմունկ
D25մմ, α=90°, P=1.0 ՄՊա

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-7 և 9 թերթերի հետ համատեղ:

Պոլիէթիլենային խողովակ
DN25մմ(HDPE)

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում մ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում
ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա

118.3մ3

1298.0

908.6
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
h=15 սմ հաստությամբ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=6սմ
խոշորահատիկ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=4սմ
մանրահատիկ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում  կողլիցքով մ3 171.9

Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Հողային աշխատաքներ
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2
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մ3

մ2

մ2

մ2

10ժ/9գ

1070.2

908.6

908.6

11

8
Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի
բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

200.6մ3 12/13

7 13/14

Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից
δ=10սմ հաստությամբ9 մ3 124.0

Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից10 մ3 627.3

Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում  կողլիցքով  ձեռքով մ3 1.914 10ժ/9գ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

448.7մ3

6 10ժ/9գ
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

449.8մ3

Ջրագիծ  W1

Գոյություն ունեցող պողպատե D325 մմ խողովակի
կտրում շուրթերի հարթեցմամբ տեղ 316

21

Ջրագիծ  W1-ի աշխատանքների ծավալներ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի
բնահողերում  կողլիցքով մ3 898.3 33գ/33գ3

Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով
ձեռքով մ3 2.112

Գոյություն ունեցող հորի քանդում, բարձում
ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա ձեռքով

0.29մ3

39.5կգՊողպատե խողովակ D325x5.0մմ, L= 1 մ ձեռքով22

ՊՍՏ
18599-2001

գծմ 1710.0Պոլիէթիլենային խողովակ D315x18.7մմ, P=1.0ՄՊա

գծմՊոլիէթիլենային խողովակի D315x18.7մմ, լվացում,
վարակազերծում փորձարկում 1710.0

Պողպատե խողովակ D325x5.0մմ եռակցում տեղ 225

1
Պողպատե խողովակի D325x5.0մմ նորմալ
հակակոռոզիոն մեկուսացում

1
Պողպատե խողովակի D325x5.0մմ փորձարկում,
լվացում և վարակազերծում

գծմ

գծմ

17

18

23

24

0.48

0.10

º/µ ÏÉáñ Ñáñ D1.5Ù,  H=1.5Ù, 1Ñ³ï

41

1.2342

143

144

145

146

15.447

11.048

49

8.050

1.051

D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի
կառուցում

B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ
h=10սմ

D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՍ-15 հատակի սալի
տեղադրում
Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի
տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային
շաղախի վրա
Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում
թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա
Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՍ-1-15 սալի տեղադրում,
պոլիմերաավազային ծանր մտոցով
Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում

Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ

Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով
Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ
ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով
Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում

մ3

մ3

մ3

հատ

հատ

հատ

հատ

կգ

կգ

մ2

մ2

Ճկուն միացում D300մմ, P=1.0 ՄՊա

Սեպավոր փական D300մմ, P=1.0 ՄՊա

Պողպատե ազատ կցաշուրթ D300մմ, P=1.0 ՄՊա

Պոլիէթիլենային միջադիր D315մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

հատ 1

հատ 1

հատ 126

27

28

29
Պոլիէթիլենային անցումային եռաբաշխիչ D315x63մմ,
P=1.0 ՄՊա հատ 230

Պոլիէթիլենային  եռաբաշխիչ D315, P=1.0 ՄՊա հատ 131

Պոլիէթիլենային անցում D315x160մմ, P=1.0 ՄՊա32 հատ 1
Պոլիէթիլենային անցում D160x90մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1
Պոլիէթիլենային անցում D90x63մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

33

34
Պոլիէթիլենային D315մմ - պողպատե D325մմ
կցորդիչ(НС) հատ 335

Պոլիէթիլենային արմունկ D315մմ, α=90°, P=1.0 ՄՊա37 հատ 2
Պոլիէթիլենային արմունկ D25մմ, α=90°, P=1.0 ՄՊա38 հատ 2

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

ö³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³Ï¹Çñ 50ÙÙ ËáÕáí³ÏÇó ¨

=6ÙÙ, 100x100ÙÙ ã³÷»ñáí ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ, GÙÇç=2.6Ï·
52 հատ 2

1Պոլիէթիլենային գոտի անցում  D315x25մմ, P=1.0 ՄՊա հատ

ՊՍՏ
18599-2001

գծմ 4.0Պոլիէթիլենային խողովակ D25x2.0մմ, P=1.0ՄՊա

գծմՊոլիէթիլենային խողովակի D25x2.0մմ, լվացում,
վարակազերծում փորձարկում 4.0

19

20

39

Նախագծվող W1 ջրագծի
աշխատանքների ծավալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16

9

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Պոլիէթիլենային արմունկ D315մմ, α=30°, P=1.0 ՄՊա36 հատ 10

Պոլիէթիլենային խցափակիչ  D315մմ, P=1.0 ՄՊա40 1հատ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-8 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



D63(HDPE)

D63(HDPE)

+25

+50

+75

ՆԿ
 1+00 +25

+50

+75

Ն
Կ

 2+00 +25

+50

+75

+25

+50

+75

ՆԿ
 1+00 +25

+50

+75

ՆԿ
 2+00 +25

+50

+75

W
2

W
2

W
2

W
3

W
3

Անկ-1 α=6°00'
ՆԿ 2+67

Անկ-1 α=5°00'
ՆԿ 2+26

Ջրագիծ W1 ՆԿ 5+20
 Ջրագիծ W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-1

Ջրագիծ W1 ՆԿ 6+07
 Ջրագիծ W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-2

Նախագծվող W2 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+75 Մ 1:1000

Նախագծվող W3 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+75 Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-2��16

10

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 11-13 թերթերի հետ համատեղ:
Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան

D
31

5(
H

D
PE

)

D
31

5(
H

D
PE

)



D63(HDPE)

+75

ՆԿ
 3+00 +25

+50

+75

Ն
Կ

 4+00 +25

+75

Ն
Կ

 3+00 +25

+50

+75

Ն
Կ

 4+00

W
2

W
3

W
3

Անկ-2 α=4°00'
ՆԿ 3+67

Անկ-2 α=26°00'
ՆԿ 3+77

Ջրագիծ W3 վերջ ՆԿ 4+03
Պոլիէթիլենային անցում

  D63xD25

Ջրագիծ W2 վերջ ՆԿ 4+44
Պոլիէթիլենային անցում

  D63xD25

D63(HDPE)

1
0

0
0

500500

5
0

0
5

0
0

W
2

D315(HDPE) D315(HDPE)

D
63H

D
PE)

Ջրամատակարարաման հոր ՋՀ - 1, ՋՀ - 3,
D=1.0մ, H=1.5մ

W1 W1

 Պոլիէթիլենային անցումային
 եռաբաշխիչ DN315x63մմ(HDPE)

Ճկուն միացում
D50 մմ

Պողպատե ազատ
 կցաշուրդ D50 մմ

Սեպավոր փական
 D50 մմ

Պոլիէթիլենային միջադիր
D63մմ (HDPE)

Ջրագիծ  W2-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 4+44 Մ 1:50

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D315x18.7մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ

0.7

0.
26

0.
1

1.
30

m
=0

.2
5

Նախագծվող W2 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 2+75 - ՆԿ 4+44 Մ 1:1000,

Նախագծվող W3 ջրագծի ուղեգծի հատկագիծ ՆԿ
2+75 - ՆԿ 4+03 Մ 1:1000, W2 ջրագծի լայանական

կտրվածք, ջրամատակարարաման հոր ՋՀ-1, ՋՀ-3

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24�16

11

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 10, 12 և 13 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



15 մ3 0.29

D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի
կառուցում

մ3 0.10

B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ
h=10սմ

մ3 0.75

D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՍ-10 հատակի սալի
տեղադրում հատ 1

Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-09a կլոր օղակի
տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային
շաղախի վրա

հատ 1

Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-06 կլոր օղակի տեղադրում
թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա հատ 1

Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՍ-1-10 սալի տեղադրում,
պոլիմերաավազային ծանր մտոցով հատ 1

կգ 15.4Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում

կգ 11.0Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ

Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով

մ2 5.7
Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ
ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով

1.0Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում մ2

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Ե/բ կլոր հոր D1.0մ,  H=1.5մ,  1 հատ

18

19

22

16

17

20

21

23

24

25
ö³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³Ï¹Çñ 50ÙÙ ËáÕáí³ÏÇó ¨

=6ÙÙ, 100x100ÙÙ ã³÷»ñáí ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ, GÙÇç=2.6Ï·
26 հատ 1

ՊՍՏ
18599-2001

Ջրագիծ  W2-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը

2

32.2մ3Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից
δ=10սմ հաստությամբ

94.1Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից

4

Ջրագիծ  W2

գծմ 444.0Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ, P=1.0ՄՊա7

1

472.0Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով
5

6

գծմ8
Պոլիէթիլենային խողովակի D63x3.8մմ լվացում,
վարակազերծում փորձարկում 444.0

Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Հողային աշխատաքներ

մ3

մ3

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի
բնահողերում  կողլիցքով 472.0մ3

87.9մ3

Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

13/14

3

14 Պոլիէթիլենային անցում D63x25մմ, P=1.0 ՄՊա 1հատ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III  կարգի
բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

40.8մ3

33գ/33գ

1հատՊոլիէթիլենային անցումային եռաբաշխիչ D315x63մմ,
P=1.0 ՄՊա13

13/14

9

10

11

12

Ճկուն միացում D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

Սեպավոր փական D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

հատ 1Պողպատե ազատ կցաշուրթ D50մմ, P=1.0 ՄՊա

հատ 1Պոլիէթիլենային միջադիր D63մմ, P=1.0 ՄՊա

Նախագծվող W2 ջրագծի
աշխատանքների ծավալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16

12

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 10, 11 և 13 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում մ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում
ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա

33.3մ3

256.01

2

ՊՍՏ
18599-2001

Ջրագիծ  W3-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը

4

29.2մ3Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից
δ=10սմ հաստությամբ

85.4Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից

5

Ջրագիծ  W3

գծմ 403.0Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ, P=1.0ՄՊա11

3

355.2Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով
6

7

գծմ12
Պոլիէթիլենային խողովակի D63x3.8մմ լվացում,
վարակազերծում փորձարկում 403.0

Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Հողային աշխատաքներ

մ3

մ3

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի
բնահողերում  կողլիցքով 355.2մ3

148.5մ3 33գ/33գ

17 Պոլիէթիլենային անցում d=63x25մմ, P=1.0 ՄՊա 1հատ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III  կարգի
բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

33գ/33գ

13

14

15

16

Ճկուն միացում D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

Սեպավոր փական D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

հատ 1Պողպատե ազատ կցաշուրթ D50մմ, P=1.0 ՄՊա

հատ 1Պոլիէթիլենային միջադիր D63մմ, P=1.0 ՄՊա

179.2
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
h=15 սմ հաստությամբ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=6սմ
խոշորահատիկ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=4սմ
մանրահատիկ

մ2

մ2

մ2

179.2

179.2

8

9

10

Ջրագիծ  W3-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 2+75 - ՆԿ 4+03, Մ 1:50

0.7

0.
26

0.
1

m
=0.25 1.

30

 Ասֆալտբետոնե ծածկույթ h = 10 սմ
 (h=6 սմ խոշորահատիկ , h=4 սմ մանրահատիկ),

խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ

1.4

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ

Ջրագիծ  W3-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+75 Մ 1:50

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ

0.7

0.
26

0.
1

1.
30

m
=0

.2
5

Նախագծվող W3 ջրագծի
լայնական կտրվածքներ,

աշխատանքների ծավալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16

13

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 10-12 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



D63HDPE)

D63HDPE)

W
4

W
4

+25

+50

+75

ՆԿ 1+00 +25

+50

+75

ՆԿ 2+00 +25

+50

Ջրագիծ W4 վերջ ՆԿ 2+59
Պոլիէթիլենային անցում

  D63xD25

Ջրագիծ W1 ՆԿ 10+99 Ջրագիծ
W2 սկիզբ ՆԿ 0+00  ՋՀ-3

Նախագծվող W4 ջրագծի ուղեգծի
հատկագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+59

Մ 1:1000

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24�16

14

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման
փականային հորեր

DN(HDPE)  Բաշխիչ ցանցի փոխարինվող կամ նոր նախագծվող
պոլիէթիլենային ջրագծերWn

 Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø Գոյություն ունեցող ջրագծեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող անցումներ

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 15 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում մ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում
ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա

52.3մ3

362.61

2

ՊՍՏ
18599-2001

Ջրագիծ  W4-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը

5

18.8մ3Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից
δ=10սմ հաստությամբ

54.9Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից

6

Ջրագիծ  W4

գծմ 259.0Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ, P=1.0ՄՊա12

3

276.0Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով
7

8

գծմ13
Պոլիէթիլենային խողովակի D63x3.8մմ լվացում,
վարակազերծում փորձարկում 259.0

Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Հողային աշխատաքներ

մ3

մ3

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի
բնահողերում  կողլիցքով 162.9մ3

27.3մ3

18 Պոլիէթիլենային անցում D63x25մմ, P=1.0 ՄՊա 1հատ

Խրամուղու և փոսորակի մշակում III  կարգի
բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

33գ/33գ

14

15

16

17

Ճկուն միացում D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

Սեպավոր փական D50մմ, P=1.0 ՄՊա հատ 1

հատ 1Պողպատե ազատ կցաշուրթ D50մմ, P=1.0 ՄՊա

հատ 1Պոլիէթիլենային միջադիր D63մմ, P=1.0 ՄՊա

277.2
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
h=15 սմ հաստությամբ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=6սմ
խոշորահատիկ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=4սմ
մանրահատիկ

մ2

մ2

մ2

277.2

277.2

9

10

11

4
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում  կողլիցքով 113.1մ3 13/14

19 մ3 0.29

D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի
կառուցում

մ3 0.10

B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ
h=10սմ

մ3 0.75

D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՍ-10 հատակի սալի
տեղադրում հատ 1

Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-09a կլոր օղակի
տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային
շաղախի վրա

հատ 1

Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-06 կլոր օղակի տեղադրում
թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա հատ 1

Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՍ-1-10 սալի տեղադրում,
պոլիմերաավազային ծանր մտոցով հատ 1

կգ 15.4Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում

կգ 11.0Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ

Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով

մ2 5.7
Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ
ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով

1.0Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում մ2

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Ե/բ կլոր հոր D1.0մ,  H=1.5մ,  1 հատ

22

23

26

20

21

24

25

27

28

29
ö³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³Ï¹Çñ 50ÙÙ ËáÕáí³ÏÇó ¨

=6ÙÙ, 100x100ÙÙ ã³÷»ñáí ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ, GÙÇç=2.6Ï·
30 հատ 1

Ջրագիծ  W4-ի խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+59, Մ 1:50

0.7

0.
26

0.
1

m
=0.25 1.

30

 Ասֆալտբետոնե ծածկույթ h = 10 սմ
 (h=6 սմ խոշորահատիկ , h=4 սմ մանրահատիկ),

խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ

1.4

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ Նախագծվող W4 ջրագծի լայնական

կտրվածք, աշխատանքների ծավալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 14 թերթերի հետ համատեղ:

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Lընդ. միջ.= 4.0 մ

D
N

31
5 ÷

63
(H

D
PE

)

Խամութային անցում
DN(315÷63) x DN25(HDPE)

1

2

2

DN25(HDPE)

Ջրաչափակամ
հոր

1

2

21

W
n

DN315(HDPE) - 51 տեղ - 51տուն
DN63(HDPE) - 31 տեղ - 31 տուն
ընդամենը ՝ 82 տուն

I ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Տնային միացումների
իրականացումը ըստ ջրագծերի DN

տրամագծերի
W

n

Ø15(St)DN25(HDPE)
hմ

իջ
 =

 1
.3

 մ

0.6 ÷ 0.7 մ

Վերականգնվող ծածկույթ
(տես ծանոթություն 2 կետը)

Խամութային անցում
DN(315 ÷ 63) xDN20

Ավազի պաշտպանիչ շերտ
 h=DN + 20 սմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ
 h=DN + 20 սմԱվազի նախապատրաստական

h=10 սմ

Մշակված գրունտի
ետլիցք տոփանումով

Ավազի նախապատրաստական
շերտ  h=DN + 10 սմ

DN20(HDPE)

Մասնավոր տան
ջրաչափական հոր

Ջերմամեկուսացում
L=1.0մ

DN315-DN63(HDPE)

Կտրվածք 2-2

0.6

0.
26

0.
1

m
=0.25 1.

3

 Ետլիցք
 Պաշտպանիչ շերտ ավազից
 Պոլիէթիլենային խողովակ d=25x2.0մմ
 Նախապատրաստական շերտ ավազից  δ=10սմ

Ծանոթությունն

1. Մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման ընթացքում խրամուղիների
վերականգնվող ծածկույթի տեսակը իրականացվում է գոյություն ունեցողին
համապատասխան:

2. Աշխատանքային ծավալներով ներկայացված 82 մասնավոր տների,  նշանակության օբ
մուտքագծերի փոխարինման հողային աշխատանքները հաշվարկված են ներառյալ
ջրաչափական հորերի փոսորակները:  Մշակվող խրամուղիներ ընդհանուր
երկարությունը կազմում է  L=328.0:

3. Գոյություն ունեցող ջրագծերի մինչև տնային մութքագծերի խողովակաշարերի
տրամագծերը կճշտվեն շինարարության ընթացքում

Կտրվածք 1-1

Կոտայք բնակավայրի մասնավոր տների
մուտքագծերի իրականացման տարբերակային

լուծումների սխեմատիկբ հատակագծեր,
խրամուղների մշակման երկայնական և լայնական

կտրվածքներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N əə ԿՄԱə-ԳəԱՇɚԲ-24�16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



1

46
5

50
0

595
629

1

427

31
7

Ջերմամեկուսացում
L=1.0Ù

± 0.00

- 0.380

- 0.13

- 0.660

Վերականգնվող ծածկույթ

Ø15(St)DN20(HDPE)

Պոլիէթիլենե
DN25 (HDPE)-մետաղ
DN15(St) անցումային

կցորդիչ . մետաղական
ներքին պարուրակով

Ջրաչափական
հանգույց

2
3

46

1
75

58 8

Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ ՔԱՆԱԿԸ

Մասնագիր

ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԱՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՋՐԱՉԱՓ  DN20 (C ԴԱՍԻ) ՀԱՏ 1
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳՆԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ DN20 1
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԻԼՏՐ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ DN20 1
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԴԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ DN20 1

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ DN20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ DN15(St) ԿՑՈՐԴԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ
ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ 1
ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ DN20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ DN15(St) ԿՑՈՐԴԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ
ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ 1

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԴԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ DN20 1

7.

2 3

46

1
75

58 8

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԽՈՂՈՎԱԿ ԵՉԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ DN15.
L=40 ՄՄ 28.

Ø15(St)DN20(HDPE)

Պոլիէթիլենե
DN25 (HDPE)-մետաղ
DN15(St) անցումային

կցորդիչ . մետաղական
ներքին պարուրակով

Պոլիմերավազային ջրաչափական հորի հատակագիծ -0.13 նիշում
 Մ 1:10

Կտրվածք 1-1Մ 1:10

Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր

 Ետլիցք

 Ետլիցք

ՀԱՏ

ՀԱՏ

ՀԱՏ

ՀԱՏ

ՀԱՏ

ՀԱՏ

ՀԱՏ

Ծանոթություն

1. Սույն ջրաչափական հորերը ջրաչափերով նախատեսվում է
իրականացնել նախագծվող ջրատարների վրա որոնց
քանակը 82 է:

Պոլիմերավազային հորում սարքավորումների և
ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմաներ,
հատակագծեր, կտրվածքներ և մասնագիր

(նախագծվող ջրատարի վրա )

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



1

2

3

9

41.4

528.0

33գ/33գ140.1
Խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի
բնահողերում կողլիցքով

20.5

58.4

10

219.5

11

8

29.4
Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի
բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

369.6

12

13

14

Տնային միացումներ

369.6

369.6

գծմ 328.0Պոլիէթիլենային խողովակ D25x2.0մմ, P=1.0ՄՊա ՊՍՏ
18599-2001

16

17

18

Պոլիէթիլենային խողովաի D25x2.0մմ լվացում,
վարակազերծում և փորձարկում 328.0

19

Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական
գնդային փական D15մմ, P=1.0 ՄՊա 82.0

20

Մետաղական (C դասի) ջրաչափ D15մմ, P=1.0  ՄՊա 82.0

21

Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտր
D15մմ, P=1.0 ՄՊս 82.0

22

Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական
կցորդիչ  D15մմ, P=1.0 ՄՊս 164.0

23

24

25

26

30

15

հատ

հատ

հատ

հատ

10ժ/9գ79.4
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում կողլիցքով

10ժ/9գ69.4
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

77.3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի
բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում
աղբավայր 1.5 կմ հեռավորության վրա

12/13

13/14

Գոյություն ունեցող բետոնե երեսակի քանդում ,
բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա

3.6մ3

1.7մ3Բետոնե երեսակի վերականգնում B12.5 դասի բետոնով

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Հողային, քանդման և բետոնային աշխատաքներ

Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում
ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա

մ

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից
δ=10սմ հաստությամբ
Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից

Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից խտացումով
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
h=15 սմ հաստությամբ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=6սմ
խոշորահատիկ
Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում  h=4սմ
մանրահատիկ

մ2

մ2

մ2

գծմ

Երկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական
կցորդիչ D15մմ, P=1.0 ՄՊա 164.0

Երկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական
կարճախողովակ D15մմ, L=40.0մմ, P=1.0 ՄՊա 164.0հատ

հատ

Գոյություն ունեցող առվի բետոնի և ե/բ քանդում,
բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.5 կմ
հեռավորության վրա 1.8 մ3

4.3տ4

Գոյություն ունեցող առվի ե/բ վաքերի կտրքւմ (0.5 գծմ) 30տեղ5

Բետոնե առվի վերականգնում B15, F150, W4 դասի
բետոնով δ=10սմ հաստությամբ 1.35մ36

Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից
δ=10սմ հաստությամբ 0.75մ3 27

Մետաղական արտաքին պարուրակով պոլիէթիլենային
DN25(HDPE) - մետաղ DN15(St) կցորդիչ, P=1.0 ՄՊա 82

82
Մետաղական ներքին պարուրակով պոլիէթիլենային
DN25(HDPE) - մետաղ DN15(St) կցորդիչ, P=1.0 ՄՊա հատ

հատ

82Ñ³ï
äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ å³ñáõñ³Ï³ÛÇÝ Ïóáñ¹Çã D25ÙÙ, P=1.0
Øä³

Պոլիէթիլենային արմունկ D315մմ, α=90°, P=1.0 ՄՊա31 328Ñ³ï

51Պոլիէթիլենային գոտի անցում D315x25մմ, P=1.0 ՄՊա հատ32

31Պոլիէթիլենային գոտի անցում D63x25մմ, P=1.0 ՄՊա հատ33

82հատ
Անհատական տների պոլիմերավազային ջրաչափական
հոր

18.15մ2Փրփրապլաստ h=70մմ

37.7մ2Փրփրապլաստ h=15մմ

164գծմ

Պոլիէթիլենե (HDPE) DN25խողովակների
ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե
կիսախողովակներով δ=30մմ ( յուրաքանչյուր
մուտքագծի համար 2.0 գծմ.)

34

35

36

37

28

29

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը Ծանոթութ.

Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ

Անհատական տնային միացումների
աշխատանքների ծավալներ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24/16
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Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

7

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Կափարիչ

  Հիմքի շրջանակ

Պատ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

  Պողպատե բռնակ

Ø6AI

70

445
19

40
40

30
0

26
0

11

2

2

1 4

2

3

32
3

35
5

46
5

50
0

300
410

445
595
630

1

2

3

4

N Ցուցանիշի
անվանումը

Չափ.
միավ.

Ցուցանիշի
նշանակությունը

Ջրակլանում

Ծռման ամռություն

Բեռնակրողականություն

Հումքը՝ պոլիմեռ - ավազ

 Սեղղման ամրություն

Ջերմակայունություն

%

ՄՊա

ՄՊա

°C

տ

0.2-0.5
2.5-3.0

>25

>+50 -  +150

>12

ՏԵխնիկական Ցուցանիշներ

1

2

3

4

5

6

64
0

20

17

595

1

2

3

4 1

2

3

10
0

50

120

355
19

70

40
40

30
0

26
0

64
0

20

465

Ø6AI
4

Կտրվածք 1-1 Մ 1:10 Կտրվածք 2-2 Մ 1:10

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:10 1. ¸Çï³ÑáñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
ë»ñïÇýÇÏ³ï` ¶úêî 30108-94 Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

2. ´»éÝ³ÏñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ`  >12 ï-Çó

3. Î³÷³ñÇãÁ` Ï³åáõÛï ·áõÛÝÇ, §æàôð¦ ¹³çí³Íùáí, åáÕå³ï»  »ñÏáõ µéÝ³ÏÝ»ñáí

4. ÐáõÙùÁ` åáÉÇÙ»ñ- ³í³½³ÛÇÝ

5. ¸Çï³ÑáñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ÙáÝï³ÅÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ å³ïÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2 ÏïáñÇó` å³Ñå³Ý»Éáí å³Ñ³ÝçíáÕ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ:

|Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

հատ 2Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.13մ2

2

1

( Ջրաչափական 1 հորում տեղադրվող ջերմամեկուսիչ տարր )

Մասնագիր

1

7

8

9

2 3 4

հատ

Փրփրապլաստ h=15մմ,  S=0.10մ2

Փրփրապլաստ h=70մմ, S=0.11մ2

555

415

2
7

0

395

290

2
7

0

3802
9

0

հատ

7
8

9

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ

ՔԱՆԱԿԸ

Պելիմերավազային ջրաչափական հորի
չափագրական գծագրեր և տեխնիկական

ցուցանիշների աղյուսակ

Պատվիրատու - Ակունք
համայնքապետարան

Պայմանագիր
1 ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚɋ-24/16
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Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



Նախապատրաստական շերտ
B7.5 դասի բետոնի  h=10սմ

2200

22
00

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  Մ1:25

 Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր

օղակՊՕ-15-6*,
ՊՕ-15-9

 Հավաքովի ե/բ
հիմքի սալ

ՀՍ-15

ՄԵ-1
11

R75
0

R950

1500

1900

2200

22
0

10
15

00
10

0
10

0

ԿՏՐՎԱԾՔ  1 - 1  Մ1:25

Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ
ԾՍ 1-15

Պոլիմերաավազային ծանր
մտոց կափարիչով  ՄՊԱ 600

Նախապատրաստական շերտ
B7.5 դասի բետոնի  h=10սմ

 Հավաքովի ե/բ
հիմքի սալ

ՀՍ-15

 Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր օղակ

ՊՕ 15-9

 Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր օղակ

ՊՕ 15-6*

 Հանգույց 1

ՆԴ-2

ՆԴ-1

Հանգույց 2

Թարմ պատրաստված
ցեմենտավազային  շաղախ

ՀՈՐ  D=1500; H/հաշվ.=1500

Պատի օղակ  ՊՕ-15-9 1

0.32Հիմքի սալ      ՀՍ-15 1

Ծածկի սալ     ԾՍ 1-15,
պոլիմերավազային ծանր
մտոց կափարիչով ՄՊԱ 600 1

1

2

1

2

15
003x

 3
00

 =
 1

20
0

40
0

40050

20
0

1

50

1

Մետաղական ելարան ՄԵ-1    Մ1:20

Կտրվածք 1 - 1   Մ1:20

1. Հավաքովի ե/բ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ
պատրաստված ցեմենտավազային  շաղախի վրա:

2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել հավաքովի ե/բ պատի կլոր
օղակների համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5
մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:

3. Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 901-09.1184с:
4. Պատի օղակ  ՊՕ-15-6* տարբերվում է  խողովակների անցման համար

նախատեսված  գործարանային արտադրության անցքերով:

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

Հ/Հ Քանակ
հատ

ԱՆՎԱՆՈւՄ
Բետոնի
ծավալը

մ3

16
0

100

90
70

6
-8 x 80
L=160

8
-8 x 80
L=90

7
-6 x 80
L=100

ՆԴ - 1

77
6

77

16
0

8 100 8

5
-6 x 80
L=100

4
-8 x 80
L=160

ՆԴ-2

ՀԱՆԳՈւՅՑ  1  Մ1:10

3
L50 x 5
L=150

ՄԵ-1

ՆԴ-2

100

ԾՍ 1-15

ՊՕ15-9

ՀԱՆԳՈւՅՑ  2  Մ1:10

ՄԵ-1

3
L50 x 5
L=150ՆԴ-1

100

ՊՕ15-9

ՊՕ15-6*

0.4

0.40

ՄԵ-1

0.44Բետոն B7.5 --

Պատի օղակ  ՊՕ-15-6* 1 0.265

ՄԱՍՆԱԳԻՐ  ՄԵԿ  ԷԼԵՄԵՆՏԻ  ՀԱՄԱՐ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆ  ՄԵ - 1

1

2

3

ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ   ՆԴ - 1 (3 հատ)

0.8-80x8 2 1.6L=1604

0.4-80x6 1 0.4L=1005

0.8-80x8 1 0.8L=1606

0.4-80x6 1 0.4L=1007

0.4-80x8 1 0.4L=848

ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ   ՆԴ - 2 (3 հատ)

5.7L 50x5 2 11.4L=1500

0.3Փ10 AcI 4 1.2L=480

0.7L 50x5 4 2.8L=150

15.40

6.0

4.8

Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր
հորեր D=1.5 մ, H/հաշվ=1.5մ 20 21

Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

փաստաթղթերի կազմում

Հ/Հ
Քանակ

հատԱՆՎԱՆՈւՄ
Միավորի
քաշը կգ

Ընդանուր
քաշը կգ

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

Պատվիրատու - Ակունքի
համայնքապետարան

Պայմանագիր
1 ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24/16
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Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան



R50
0

R700

ՄԵ-1

Նախապատրաստական շերտ
B7.5 դասի բետոնի  h=10սմ

1750

17
00

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  Մ1:25

 Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր օղակ

ՊՕ-10-6*,
ՊՕ-10-9

 Հավաքովի ե/բ
հիմքի սալ

ՀՍ-10

11

ՄԱՍՆԱԳԻՐ  ՄԵԿ  ԷԼԵՄԵՆՏԻ  ՀԱՄԱՐ

Պատի օղակ  ՊՕ-10-9

0.18Հիմքի սալ      ՀՍ-10

Ծածկի սալ     ԾՍ 1-10, մտոցի
պոլիմերավազային ծանր
կափարիչով ՄՊԱ 600

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆ  ՄԵ - 1

ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ   ՆԴ - 1 (3 հատ)

1

2

1

2

15
003 

x 
30

0 
= 

90
0

40
0

40050

20
0

1

50

1

Մետաղական ելարան ՄԵ-1
Մ1:20

Կտրվածք 1 - 1   Մ1:20

1. Հավաքովի ե/բ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ
պատրաստված ցեմենտավազային  շաղախի վրա:
2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել հավաքովի ե/բ պատի կլոր
օղակների համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5
մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
3. Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 901-09.1184с:
4. Պատի օղակ  ՊՕ 10-6* տարբերվում է  խողովակների անցման համար
նախատեսված գործարանային արտադրության անցքերով:
5. Փականների տակդիրի միջին քաշը  G    = 4.8կգ

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ
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ՀԱՆԳՈւՅՑ  1  Մ1:10
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L=150

ՄԵ-1
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ՀԱՆԳՈւՅՑ  2  Մ1:10

ՄԵ-1
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100

ՊՕ 10-9

ՊՕ 10-6*

0.24

0.15

ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ   ՆԴ - 2 (3 հատ)

0.26Բետոն B7.5 --

Պատի օղակ  ՊՕ-10-6 0.16
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ԿՏՐՎԱԾՔ  1 - 1  Մ1:25

Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ
ԾՍ 1-10

Պոլիմերաավազային ծանր
մտոց կափարիչով  ՄՊԱ 600

Նախապատրաստական շերտ
B7.5 դասի բետոնի  h=10սմ

 Հավաքովի ե/բ
հիմքի սալ

ՀՍ-10

 Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր օղակ

ՊՕ 10-9

Հավաքովի ե/բ
պատի կլոր օղակ

ՊՕ 10-6*

 Հանգույց 1

ՆԴ-2

ՆԴ-1

Հանգույց 2

Թարմ պատրաստված
ցեմենտավազային  շաղախ

ՄԵ-1

Փականների տակդիր

Խողով.
DN 50

L 
= 

30
0 

¸ 
50

0
Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր

հորեր D=1.0 մ, H/հաշվ=1.5մ 21 21

Պատվիրատու - Ակունքի
համայնքապետարան

Պայմանագիր
N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇɚԲ-24/16

Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրամատակարարման
 համակարգերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային

 փաստաթղթերի կազմում

-6 x 100
L=100

-6 x 100
L=100

Հ/Հ
Քանակ

հատԱՆՎԱՆՈւՄ
Միավորի
քաշը կգ

Ընդանուր
քաշը կգ

1

2

3

4

5

6

7

8

0.82 1.6

0.41 0.4

0.81 0.8

0.41 0.4

0.41 0.4

5.72 11.4

0.34 1.2

0.74 2.8

15.40

6.0

4.8

L 50x5 L=1500

Փ10 AcI L=480

L 50x5 L=150

-80x8 L=160

-80x6 L=100

-80x8 L=160

-80x6 L=100

-80x8 L=84

Քանակ
հատԱՆՎԱՆՈւՄ Բետոնի

ծավալը  մ3Հ/Հ

ՀՈՐ  D=2000; H/հաշվ.=1500

1

1

1

1

ԹերթերԹերթՓուլ

Ա. Ն.

«ԴԵԼՏԱՇԻՆ»
ՍՊԸ

 Ն. Գ. Ճ.
 Նախագծ.

Ստուգեց Ա. Ղուկասյան

Ն. Սարգսյան

 Գ. Գասպարյան
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