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	9
	9. Ջեռուցման սարքեր
	հատ
	
	1
	530000
	530000
	Կաթսա. նվազագույնը 33 կՎտ, երկշղթա։ Կաթսան պետք է հագեցած լինի ներկառուցված մոդուլյացիոն պոմպով, որը կառավարվում է կաթսայի էլեկտրոնիկայի կողմից, որը հարմարվում է ջեռուցման համակարգին, ապահովելով օպտիմալ ջերմաստիճանի կարգավորում և էներգախնայողություն։ Կաթսան պետք է հագեցած լինի ժամանակակից այրիչով՝ լիովին նախապես խառնված գազ-օդ խառնուրդով, որը գործում է առնվազն 1:7 հզորության մոդուլյացիայի հարաբերակցությամբ և ունի ադապտիվ այրման կառավարման համակարգ։ Առնվազն 1:7 հզորության մոդուլյացիայի հարաբերակցություն, ջեռուցման և տաք ջրի ռեժիմներում հարթ էլեկտրոնային բոցի մոդուլյացիա և CO և NOx մակարդակների նվազեցում։ Այրիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից՝ նախապես խառնված գազով և օդով, առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից պատրաստված առաջնային ջերմափոխանակիչ, ավտոմատ շրջանցիկ և ֆիլտր սառը ջրի մուտքի մոտ։ Կաթսան պետք է ունենա առնվազն 1 մետրանոց ծխատար, ներկառուցված եռակողմ էլեկտրական փական՝ շարժիչով (ներառյալ միակողմանի մոդելները), լայն էկրանով նոր կառավարման վահանակ, մատակարարման և վերադարձի գծերի վրա ջեռուցման ջերմաստիճանի երկու սենսոր, ջեռուցման համակարգի ջերմաստիճանի կառավարման առնվազն 25–80°C միջակայք, ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում սահմանված ջերմաստիճանի կարգավորում և ավտոմատ պահպանում, թվային ջերմաստիճանի և ճնշման ցուցիչ, բազմաջերմաստիճանային համակարգերը կառավարելու հնարավորություն, էլեկտրոնային ճնշման չափիչ (ակտիվանում է, երբ ջրի ճնշումը նվազում է առնվազն երկու փուլով. նախազգուշացում և արգելափակում (առնվազն 0.5 բար), էլեկտրոնային ինքնաախտորոշման համակարգ և վերջին շահագործման սխալների հիշողություն, իոնացման բոցի կառավարման, պոմպի և եռակողմանի փականի խցանումից պաշտպանության համակարգեր, և անվտանգության ջերմակարգավորիչ՝ հիմնական ջերմափոխանակիչում սառեցնող հեղուկի գերտաքացումը կանխելու համար։ Անվտանգ արտանետումների մոնիթորինգ՝ սենսորով։ Անվտանգ փական ջեռուցման շղթայում՝ առնվազն 3 բար։ Սառեցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում սառեցման դեմ պաշտպանության համակարգ։ Առավելագույն քաշը՝ 42.5 կգ։ Ջեռուցաման սարքի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից և միջոցներով (ներառյալ տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալները): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը առնվազն 2 տարի է:
	Կաթսա. նվազագույնը 33 կՎտ, երկշղթա։ Կաթսան պետք է հագեցած լինի ներկառուցված մոդուլյացիոն պոմպով, որը կառավարվում է կաթսայի էլեկտրոնիկայի կողմից, որը հարմարվում է ջեռուցման համակարգին, ապահովելով օպտիմալ ջերմաստիճանի կարգավորում և էներգախնայողություն։ Կաթսան պետք է հագեցած լինի ժամանակակից այրիչով՝ լիովին նախապես խառնված գազ-օդ խառնուրդով, որը գործում է առնվազն 1:7 հզորության մոդուլյացիայի հարաբերակցությամբ և ունի ադապտիվ այրման կառավարման համակարգ։ Առնվազն 1:7 հզորության մոդուլյացիայի հարաբերակցություն, ջեռուցման և տաք ջրի ռեժիմներում հարթ էլեկտրոնային բոցի մոդուլյացիա և CO և NOx մակարդակների նվազեցում։ Այրիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից՝ նախապես խառնված գազով և օդով, առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից պատրաստված առաջնային ջերմափոխանակիչ, ավտոմատ շրջանցիկ և ֆիլտր սառը ջրի մուտքի մոտ։ Կաթսան պետք է ունենա առնվազն 1 մետրանոց ծխատար, ներկառուցված եռակողմ էլեկտրական փական՝ շարժիչով (ներառյալ միակողմանի մոդելները), լայն էկրանով նոր կառավարման վահանակ, մատակարարման և վերադարձի գծերի վրա ջեռուցման ջերմաստիճանի երկու սենսոր, ջեռուցման համակարգի ջերմաստիճանի կառավարման առնվազն 25–80°C միջակայք, ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում սահմանված ջերմաստիճանի կարգավորում և ավտոմատ պահպանում, թվային ջերմաստիճանի և ճնշման ցուցիչ, բազմաջերմաստիճանային համակարգերը կառավարելու հնարավորություն, էլեկտրոնային ճնշման չափիչ (ակտիվանում է, երբ ջրի ճնշումը նվազում է առնվազն երկու փուլով. նախազգուշացում և արգելափակում (առնվազն 0.5 բար), էլեկտրոնային ինքնաախտորոշման համակարգ և վերջին շահագործման սխալների հիշողություն, իոնացման բոցի կառավարման, պոմպի և եռակողմանի փականի խցանումից պաշտպանության համակարգեր, և անվտանգության ջերմակարգավորիչ՝ հիմնական ջերմափոխանակիչում սառեցնող հեղուկի գերտաքացումը կանխելու համար։ Անվտանգ արտանետումների մոնիթորինգ՝ սենսորով։ Անվտանգ փական ջեռուցման շղթայում՝ առնվազն 3 բար։ Սառեցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում սառեցման դեմ պաշտպանության համակարգ։ Առավելագույն քաշը՝ 42.5 կգ։ Ջեռուցաման սարքի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից և միջոցներով (ներառյալ տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալները): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը առնվազն 2 տարի է:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 18/05/2017թ. N 534-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.12.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	
	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները 
	Յուրաքանչյուր մասնակցի աճուրդում ներկայացրած գին

	
	
	ՀՀ դրամ 

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	ընդհանուր
	ընդհանուր
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 9
	

	1
	ԱՐՍՍՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
	432000
	20%
	518400

	2
	ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ
	437000
	20%
	524400

	3
	«ՄԵԳԱ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ
	444000000
	20%
	532800000

	4
	ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ
	800000000
	0%
	800000000

	5
	Մաքս Շին ՍՊԸ
	3434343344
	20%
	4121212013

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	[bookmark: _GoBack]25.12.2025 

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.12.2025
	04.01.2026

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	09.01.2026

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.01.2026

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	14.01.2026

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը(%)
	Գինը 

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ 

	
	
	
	
	
	
	Ընդհանուր

	9
	ԱՐՍՍՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
	ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23-1
	14.01.2026
	25.12.2026
	0
	518400

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ 
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	9
	ԱՐՍՍՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
	ք․Երևան Դավթաշեն Ձոր 1 թաղ, 88 
	arssustender@mail.ru
	163078304801
	02243788

	

	Սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված 
պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ 
սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս
կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝
նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է arman.tshrikyan@gov.am: 

	Մասնակիցների ներգրավման 
նպատակով Գնումների մասին 
ՀՀ օրենքի համաձայն 
իրականացված հրապարակումների
մասին տեղեկությունները
	https://eauction.armeps.am/

	

	Գնման գործընթացի 
շրջանակներում հակաօրինական 
գործողություններ հայտնաբերվելու
դեպքում դրանց և 
այդ կապակցությամբ 
ձեռնարկված գործողությունների 
համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի 
վերաբերյալ ներկայացված 
բողոքները և դրանց 
վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Շիրինյան Սոնա
	010 515 699
	sona.shirinyan@gov.am


Պատվիրատու՝ Վարչապետի աշխատակազմ
