
Հրդեհային ազդանշանման համակարգ

Էջ

ՀԱՀ-1 ՀԱՀ։ Անվանացանկ, բացատրագիր, պայմանական նշաններ

Անվանում Նշումներ

ՀԱՀ։ Կառուցվածքային սխեմա

ՀԱՀ։ Միացումների սկզբունքային սխեմաներ

ՀԱՀ-2

ՀԱՀ-4

ՀԱՀ-5

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր

բ) Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանում

գ) Հրդեհային ազդարարում

դ) Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանման էլեկտրական սնուցումը

ե) Կապի մալուխային գծեր

ՀԱՀ։ Հատակագիծ, Հարկ 2

ՀԱՀ-3

Հրաման N237-Ն Հավելված - Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի եվ շինությունների
նախագծային փաստաթղթերի կազմը եվ բովանդակությունը սահմանող կանոններ;
ՀՀՇՆ 31-03 - Հասարակական շենքեր և շինություննե;
ՀՀՇՆ 21-01-2014 - շենքերի եվ շինությունների հրդեհային անվտանգություն
Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 - Հրդեհային անվտանգություն կանոններ;
ԷՏԿ - Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ։

Հրդեհային ազդանշանման ավտոմատ համակարգն իրականացված է « Рубеж » ապրանքանիշի
սարքավորումների օրինակով։ Նախագծի իրականացման փուլում հնարավոր է վերոնշյալ ապրանքանիշի
սարքավորումների փոխարինում ՀՀ տարածքում օգտագործման համար հավաստագրված այլ արտադրողի
տեխնիկապես համարժեք սարքավորումներով:

Հրդեհային ազդանշանման ավտոմատ համակարգն իրականացնում է օբյեկտի հրդեհային ազդանշանման
կապուղիների ( шлейф ) վիճակի ազդանշանների հավաքագրում, մշակում փոխանցում, արտացոլում և գրանցում,
ինչպես նաև հրդեհային ավտոմատիկայի և ինժեներական համակարգերի կառավարում։

Համակարգի կազմում ընդգրկված են հետևյալ կառավարման և կատարող սարքերը․
• Պահակահրդեհային կառավարող սարք,
• Ինդիկացիոն և կառավարման բլոկ,
• Ծանուցիչ հասցեային, ծխի,
• Ծանուցիչ հասցեային, ձեռքի,
• Երկրորդային սնուցման աղբյուր,
• Պահակահրդեհային ազդարարիչ, լուսաձայնային,
• Կապի գծի մեկուսիչ

Ինֆորմացիայի հավաքագրման և շենքից մարդկանց տարհանման հրամանների արձակման հիմնական գործառույթն
իրականացնում է պահակահրդեհային կառավարող սարքը։  Սարքը տեղակայվում է 2-րդ հարկի Էլեկտրական վահանակի
մոտ։
Շենքի սենյակներում և միջանցքներում հրդեհի հայտնաբերման համար կիրառված են  ծխի հասցեային ծանուցիչներ:

Համաձայն Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների՝ հրդեհի մասին որոշումների կայացումն իրականացվում է
«B» ալգորիթմով, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր հսկման գոտու համար նախատեսված է առնվազն մեկ հասցեային
ծանուցման միավոր (կետային ծանուցիչ)։ 
Հրդեհային ծանուցիչների քանակն ընտրված է համաձայն Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների։ Տարհանման
ուղիների երկայնքով տեղակայված են  արձանագրության ձեռքի հասցեային հրդեհային ծանուցիչներ։ Ձեռքի հրդեհային
ծանուցիչները տեղակայել հատակի նիշից 1,5մ բարձրության վրա, դռան շրջանակից՝ 0,1մ հեռավորության վրա։ Հրդեհային
ծանուցիչները տեղակայել ներկայացված հատակագծերին համապատասխան։ Թույլատրվում է փոխել ծանուցիչի
տեղակայման վայրն ըստ տեղանքի Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջներին համապատասխան: Ծխի կետային
հրդեհային ծանուցիչների տեղակայումն անհրաժեշտ է իրականացնել, հաշվի առնելով պաշտպանվող սենքում օդային
հոսքերի ուղղությունը, որոնք առաջանում են ներածման և/կամ արտածման օդափոխության կողմից, ընդ որում՝
հեռավորությունը ծանուցիչից մինչև օդափոխության բացվածք պետք է լինի 1 մետրից ոչ պակաս։ Հորիզոնական և
ուղղահայաց հեռավորությունը ծանուցիչից մինչև մոտակա առարկաները, սարքավորումները, էլեկտրական լուսատուները
և այլն, ցանկացած պարագայում պետք է լինի 0,5մ-ից ոչ պակաս։

Հրդեհային ծանուցիչների տեղկայումը պետք է իրականացվի այնպես, որպեսզի մոտակա առարկաներն ու
սարքավորումները (խողովակներ, օդատարներ, սարքավորումներ և այլն) չխոչնդոտեն հրդեհային գործոնների
ազդեցությանը ծանուցիչի վրա, իսկ լուսարձակման աղբյուրները, էլեկտրամագնիսական խոտանները չազդեն ծանուցիչի
աշխատունակության վրա։ Ծանուցիչները, որոնք տեղակայվում են կեղծ առաստաղի վրա, անհրաժեշտ է տեղակայել կոշտ
ամրանների վրա, ապահովելով ծանուցիչի հուսալի ամրացում կրող կոնստրուկցիաներին։ Ազդանշանման կապուղիներն
անցկացնել կեղծ առաստաղի տակ բաց՝ ՊՎՔ ճկախողովակներով, և պատերի վրայով թաքնված՝ ՊՎՔ կոշտ
խողովակներով։ Խողովակները պետք է ունենան հրդեհային հավաստագրում։ Հակահրդեհային անվտանգության
համակարգի մալուխների զուգահեռ խմբային անցկացման պարագայում մալուխատար կոնստրուկցիաների լցվածությունը
չպետք է գերազանցի 40%-ը։ Ուժային մալուխի անցկացումն իրականացնելիս ապահովել ցածրահոս մալուխային
ուղեգծերից 0,5մ-ից ոչ պակաս հեռավորություն։

Համաձայն Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների՝ օբյեկտում անհրաժեշտ է նախատեսել 4-րդ տիպի ազդարարման
և տարհանման կառավարման համակարգ (ԱՏԿՀ, СОУЭ ),  հրդեհի հայտնաբերման դեպքում  իրականացնում է լուսաձայնային
ազդանշան։

Համաձայն ԷՏԿ պահանջների՝ հրդեհային ազդանշանման ու ազդարարման տեղակայանքները էլեկտրասնուցման
հուսալիության ապահովման առումով առնչվում են 1 կարգի էլեկտրաընդունիչներին, այդ իսկ պատճառով ցանցից
էլեկտրասնուցումն իրականացվում է պահուստավորված սնուցման աղբյուրների միջոցով։ Պահուստավորված սնուցման
աղբյուրին անցումն իրականացվում է ավտոմատ կերպով՝ հիմնական սնուցման անհետացման դեպքում, առանց տագնապի
ազդանշանման արձակման

- հիմնական սնուցում – էլ. ցանց 220 Վ, 50 Հց,
- պահուստային սնուցում
– ակումուլյատորային մարտկոց 2X12Վ։
Հրդեհային ազդանշանման ու ազդարարման սարքերի ու սարքավորումների սնուցման համար օգտագործվում է

երկրորդային սնուցման աղբյուր։ Ակումուլյատորային մարտկոցները միացվում են հաջորդաբար։ ՊՀԿՍ սարքի ու հրդեհային
ազդանշանման սարքավորումների սնուցման համար օգտագործվում է պահուստավորվւցած սնման աղբյուր։ ԱԿՄ
ունակությունն ընտրված է այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի հոսանքազրկման պարագայում ապահովվի համակարգի
անխափան աշխատանքը հերթապահ ռեժիմում՝ մինչև 24 ժամ և "Հրդեհ" ռեժիմում՝ մինչև 1 ժամ։ 

Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրների միացումը էլեկտրական վահանին իրականացնել ВВГнг ( А )-FRLS 3 х
1,5 մակնիշի մալուխով՝ առանձին ավտոմատ անջատիչի միջոցով (նախատեսվում է էլեկտրասնուցման և լուսավորության
նախագծով)։

• Հրդեհային ազդարարման հասցեային կապուղի - КПСнг -FRLS 1 х 2 х 0.5,
• Ազդարարման համակարգի գծեր - КПСнг -FRLS 1x2x0.75,
• 220 В սնուցման գծեր - ВВГнг -FRLS 3 х 1.5,
• Ռելեային կապի գծեր - КПСнг -FRLS 1x2x1,
• Լուսային ազդանշանման համակարգի գծեր - КПСнг -FRLS 1x2x0.5,
Մալուխները անցկացվում են.
• Ճկախողովակ ՊՎՔ d=16մմ

ՀԱՀ։ Մասնագիր, ԱԿՄ հաշվարկ

Պայմանական նշաններ

Նշանը Անվանումը

Էլեկտրաբաշխիչ վահան

Հրդեհային ազդանշանման վահանակ

Ծխի ծանուցիչ

Ձեռքի ծանուցիչ

Լուսաձայնային ազդարարիչ

Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПCнг(А)-FRLS 1x2x0,5)

Ռելեային կապի գիծ (КПCнг(А)-FRLS 1x2x0,75)

DP1

PU1

Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПCнг(А)-FRLS 1x2x0,5)

EXIT Լուսային «Ելք» ազդանշան

Լուսային  «Աստիճաններով դեպի ներքև» ազդանշան

PM-4K 4 կոնտակտային ռելե
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թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման
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Ն. Սաֆարյան

AutoCAD SHX Text
 վարչական շրջանի Էրեբունի փող., 38 հասցեում  շրջանի Էրեբունի փող., 38 հասցեում  Էրեբունի փող., 38 հասցեում  փող., 38 հասցեում ., 38 հասցեում   Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց  պատմահնագիտական արգելոց  արգելոց  երկրորդ հարկի վերանորոգման  հարկի վերանորոգման  վերանորոգման 



Схема подключения дымового извещателя оптико-электронного
адресно-аналового ИП 212-64

ИП 212-64

2
+ -

An*

Схема подключения блока индикации Рубеж-БИУ

RS1*

RS1*

Pn*+
Pn*-

3
2
1 D-

COM
GND

2
1
4 D+

+12В
-12В

2
1 +12В

-12В

An*+
An*-

Схема подключения источнока вторичного электропитания
резервированного ИВЭПР

Pn*+
Pn*-

4
3
2    -12В
1    +12В

ИВЭПР

L

Pn*+
Pn*-

12 ВЫХ1-
11 ВЫХ1+

2 -12/24V
1 +12/24V

ВЫХ1+
ВЫХ1-
ВЫХ2+
ВЫХ2-
ВЫХ3+
ВЫХ3-
ВЫХ4+
ВЫХ4-

1
2
3
4
5
6
7
8

Рубеж-БИУ

Схема подключения адресного релейного модуля с контролем
целостности цепи РМ-4К

РМ-4К

X(Z)n*+
X(Z)n*-
X(Z)n*+
X(Z)n*-
X(Z)n*+
X(Z)n*-
X(Z)n*+
X(Z)n*-

4

An*

N 2
1

P 3E

~220В 50Гц см. ЭС

XT1
XT2

к оповещ
ателям

Схема подключения прибора приемно-контрольного и
управления охранно-пожарного адресного Рубеж-2ОП

6
5
4
3
2
1

8
7

Схема подключение ручного извещателя ИПР 513-11

ИПР 513-11
В адресную линию АЛС
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5
В адресную линию АЛС
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5

An*+
An*-
An*+
An*- 4 АЛС2-

3 АЛС2+
2 АЛС1-
1 АЛС1+

В адресную линию АЛС
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5

10
9

В адресную линию АЛС
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5

3
2
1 АЛС+

АЛС-
АЛС+

4 АЛС-

Вых2

Вых1

XT3

Рубеж-2ОП

RS1*

COM
GND

D+
+24В
-24В
+24В
-24В

3
2

D- 1

RS1*

4

2
1

2
1

Pn*+
Pn*-

Схема подключения комбинированного оповещателя ОПОП 124-7

ОПОП 124-7
Xn*+
Xn*-
Zn*+
Zn*- 4 Звук-

3 Звук+
2 Свет-
1 Свет+

Реле2

XT2
XT4

Реле1

Ü³Ë³·Í»ó

Ü¶Ö

Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ

2025Ã.

öáõÉ

²Ü

Քաղաք Երևան Երեբունի վարչական շրջան

5

 ¶Çñù  1

 Ñ²îàð 1-1 /×Þ/

    §ÜÚàô ²ðî Ü²Ê²¶ÆÌ¦ êäÀ

². ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

4

ՀԱՀ։ Միացումների սկզբունքային
սխեմաներ
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գտնվող Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց

թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման
աշխատանքային նախագիծ

Ն. Սաֆարյան
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գտնվող Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց

թանգարանի երկրորդ հարկի վերանորոգման
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