  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-69/21»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար տվիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-69/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ապրիլի 23-ին և 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ապրիլի 26-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
1.  թիվ 14-րդ չափաբաժնի անվանումը գրված է ճնշման տվիչ, սակայն տեխնիկական բնութագրում գրված է 22 ЕМА/ДД, որը հակասություն է, խնդրում է պարզաբանել ո՞րն է ճիշտ,

2.  թիվ 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում ըստ արտադրողի տեխնիկական բնութագրերը լրիվ չեն, մասնավորապես բացակայում է основная привиденная погрешность в процентах (լինում է +/- 0,075; +/- 0,1; +/- 0,2; +/-0,5)։ Գնային առաջարկ կազմելու համար խնդրում է մանրամասնել, ո՛ր չափորոշիչն է անհրաժեշտ։
Հարցադրում N 2
1.  տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ «Ապրանքները մատակարարել ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 /երեսուն/օրվա ընթացքում»: Մինչդեռ նշված տվիչների մեծ մասը (31-ից 24 չափաբաժինները) արտադրող ընկերությունը կարող է պատրաստել ոչ շուտ քան 12-14 շաբաթվա ընթացքում, որի դեպքում հնարավոր չէ բավարարել 30-օրյա մատակարարման պահանջը,

2. ըստ արտադրող ընկերության՝ քանի որ պահանջվող արտադրանքը նախատեսված է ատոմակայանների համար, ապա պահանջվում է որակի պլան (план качества), ինչպես նաև ապրանքի ընդունման մասնակցություն АО «ВПО «ЗАЭС» ընկերության կողմից: Արդյո՞ք «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն կապահովի մրցույթը շահող ընկերության մասնակցությունը ապրանքի ընդունման գործընթացում:

3. ըստ արտադրող ընկերության 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում ճիշտ չեն ընտրված մոդելները, որտեղ գերճնշման սենսորը նշվում է թվային նշանակման մեջ, իսկ դիֆերենցիալ ճնշումը տառերի նշանակման մեջ, ինչի արդյունքում հնարավոր չէ որոշել անհրաժեշտ մոդելը:

  Պարզաբանում N 1
 Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց՝ 
	1. 
	թիվ 14 չափաբաժնի ճնշման տվիչի ճշգրտված մոդելը՝ 
    Сапфир-22ЕМА/ДИ/3НУ/2171/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25…+80)/050/25МПа/42/M20/ШР22/

	2. 
	թիվ 2 և 3 չափաբաժիններում նշված АИР-20А/М2 տվիչի տեխնիկական  բնութագրում սխալանքի գործակիցը պետք է լինի ±0.5:


Պարզաբանում N 2

	1.
	ապրանքների ձեռքբերման հրատապությունից ելնելով, հայտնում ենք, որ մատակարարումը պետք է իրականացվի ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում, որի հետ կապված հրավերում չի կատարվի մատակարարման ժամկետի փոփոխություն, ինչպես նաև համաձայն հրավերով նախատեսված պայմանի` ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

	2.
	քանի որ որակի պլանը մշակվում է արտադրող ձեռնարկության կողմից, համաձայն ղեկավարվող փաստաթղթի` № РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 7-րդ գլխի 7.1 կետի 7.1.2 ենթակետի՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն մրցույթը շահող ընկերությանը չի ապահովում պահանջվող Որակի պլանով, ինչպես նաև չի ապահովում АО «ВПО» «ЗАЭС» ընկերության մասնակցությունը արտադրանքի ընդունման գործընթացին:

	3.
	թիվ 2 և 3 չափաբաժիններում ավելացվում են հետևյալ ցուցանիշները՝

–    АИР-20А/М2-ДГ 


Առավելագույն փորձարկման ճնշումը՝ 300 կՊա;

· АИР-20А/М2-ДИВ 

Նոսրացման ճնշումը՝ 0,8 կՊա;

Ավելցուկային ճնշումը՝ 0,8 կՊա;

Առավելագույն փորձարկման ճնշումը՝ 30/400 կՊա;


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-69/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

   Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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