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Հարցման վերնագիր ներքին և արտաքին
բազրիկներ

Հարց

Բազրիկները նախատեսված է իրականացնել նիկելապատ մետաղյա խողովակից՝ սակայն
Հայաստանի հանրպետությունում չկան երեք մետրանոց վաննաներ նիկելապատումը
իրականացնելու համար։ Արդյոք հնարավո՞ր է փոխարինել ալյումինե հավաքովի
բազրիքներով։ 

Հարցին կցված ֆայլ : <Կցված ֆայլեր չկան > 

Պատասխան

Պատվիրատուի կողմից ներկայացված նվազագույն պահանջները բազրիքի վերաբերյալ
նշված են ծավալաթերթում և այս փուլում հնարավոր չէ փոխարինել ալյումինե հավաքովի
բազրիքներով:

Պատասխանին կցված ֆայլ :<Պատասխանին կցված ֆայլեր չկան >

 


